Beispielbericht Leckortung an Druckluft-,
Vakuum-, Dampf- und Gasystemen
mit FOTRIC Schallkameras, erstellt mit
kostenloser Berichtssoftware AnalyzIR und
einer modifizierbaren Berichtsforlage

Auftraggeber Luftibus AG
Fabrikstrasse 3
1234 Produktionshausen

Ortungsbereich Produktion

Ansprechspartner vor Ort  Max Musterli

Begleitperson Diverse Mitarbeiter
Vertrieborganisation fur Transmetra GmbH
Schallkameras Winterthurerstrasse 702

8247 Flurlingen

Vertriebstechniker Markus Treichler, markus.treichler@transmetra.ch, 052 551 34 50

Vorfliihrungsdatum 16.06.2026
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Einsparpotenzial / Verluste (geschatzt)

Dateiname Leckrate I/min. | Verlust CHF/Jahr
2025-02-26_0008.jpg 3 86
2025-05-07_0013.jpg 13 187
2025-07-10_0011.jpg 11 293
2026-03-18_0071_Wasserstoff.jpg 2 18695
2026-03-18_0081_Argon.jpg 3 41049

TOTAL 32 60311
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Leckageort

Verteilstation Aussen

Komponente Probeentnahmehahn Saule W2
Verlust 3 I/min, CHF 86.-/ Jahr
Dateiname 2025-02-26_0008.jpg
Bemerkung Leckage an Verschraubung Kupplung zu Absperrhahn
Bild -

 LeakLv: 2.4

Leak: 3.2 L/min

Cost: 86.0 C.HF,"yr

"\.\

Leckageort Halle 2, Vorschub A
Komponente Nivelierung 2
Verlust 13 I/min, CHF 187.-/ Jahr
Dateiname 2025-05-07_0013.jpg
Bemerkung Leckage vermutlich oben an der Komponente
Bild

Leaklv: 5.9 =5
T W

| Leak: 12.9L/minm
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Leckageort Montagehalle 2, Schiff 3
Komponente Zylinder 5
Verlust 11 I/min, CHF 293.-/ Jahr
Dateiname 2025-07-10_0011.jpg
Bemerkung Leckage hinten an der Komponente
Bild

LeaklLv: 5.5
Leckageort H2
Komponente Anschluss
Verlust 2 I/min, CHF 18695.- / Jahr
Dateiname 2026-03-18_0071_Wasserstoff.jpg
Bemerkung Wasserstoff
Bild

Leak Lv: 1.8
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Leckageort Produktion

Komponente Verteiler

Verlust 3 I/min, CHF 41049.- / Jahr
Dateiname 2026-03-18_0081_Argon.jpg
Bemerkung Argon

Bild

LeaklLv: 24 1| S

-

Leak: 3.2L/min

Cost: 41,049.4 CHF/yr
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